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手洗い器
※既存のまま

ミニキッチン（既製品）
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記　号 機　器　名　称

機器表

設 置 場 所
電　源

機　　器　　仕　　様
φ Ｖ

台
備　　　考

数

kW37.533.5 暖房能力kW

1.03 kW

10.7 kW

屋外 設備置場 1

2003

仕様 冷房能力

空冷ヒートポンプパッケージ 形式MAC-1

送風機

付属品

圧縮機

ビル用マルチ室外機（高効率型）

kW0.053

付属品

形式 ビル用マルチ室内機　天井カセット4方向吹出し形

4.0kW暖房能力3.6kW

送風機

冷房能力仕様

2001

仮設講堂2階MAC-1-1 8空冷ヒートポンプパッケージ

2001

記　号 機　器　名　称 設 置 場 所
電　源

機　　器　　仕　　様
φ Ｖ

台
備　　　考

数

kW暖房能力kW

屋外 設備置場 1

2003

仕様 冷房能力

空冷ヒートポンプパッケージ 形式MAC-2

送風機

付属品

圧縮機

ビル用マルチ室外機（高効率型）

kW

付属品

形式 ビル用マルチ室内機　天井カセット4方向吹出し形

kW暖房能力kW

送風機

冷房能力仕様

2001

1階MAC-2-1 空冷ヒートポンプパッケージ

2001

kW

付属品

形式 ビル用マルチ室内機　天井カセット4方向吹出し形

kW暖房能力kW

送風機

冷房能力仕様

2001

1階MAC-2-2 空冷ヒートポンプパッケージ

2001

kW

付属品

形式 ビル用マルチ室内機　天井カセット4方向吹出し形

kW暖房能力kW

送風機

冷房能力仕様

2001

1階MAC-2-3 空冷ヒートポンプパッケージ

2001

E

2525

25

25

A 25

150φ

25

25

25 A

32

40

40

40

200φ

150φ

150φ 150φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

※天井撤去新設に伴うパネル、制気口の取外し再取付。

※会議室3の室内機MAC2-3移設

※ロスナイ、空調機のリモコンの移設

【STEP-３】

4

2

11.2 12.5

0.187

化粧パネル、リモコン、ドレンアップメカ、その他一式

化粧パネル、リモコン、ドレンアップメカ、その他一式

化粧パネル、リモコン、ドレンアップメカ、その他一式

化粧パネル、リモコン、ドレンアップメカ、その他一式

9.0

0.128

10.0

0.052

5.6 6.3

2コンビニ

コンビニ

イートイン

73.0 82.5

12.5+8.87

0.66×2+0.61 kW

kW

4

1001
3

仕様

形式

付属品

天井埋込ダクト形HEX-1 全熱交換器 仮設講堂2階

1

1001
3

仕様

形式

付属品

天井埋込ダクト形HEX-2 全熱交換器 1階 イートイン

1001

1階 コンビニ 1

3
仕様

形式

付属品

天井埋込ダクト形HEX-3 全熱交換器

1001

付属品

1階 コンビニ 1

3
仕様

形式 天井埋込ダクト形HEX-4 全熱交換器

1階 1

3
仕様

形式 屋外床置形

150φ×275m /h×150Pa×215W

200φ×700m /h×150Pa×480W

200φ×700m /h×150Pa×480W

200φ×700m /h×150Pa×480W

200φ

200φ

40

片吸込シロッコファン

300φ×1150m /h×120Pa×200W 3 200

コンビニ コンビニフライヤー排気用

フードは別途

FD

FD

G

F

F
D

BB

B

B

B

B

D

C

※【STEP-6】で全撤去とする。

E

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

32

32

32

32

FD

25 25

25 25

2525

25 A 25
B

B

B

B

B

E

【STEP-1】

※【STEP-6】で全撤去とする。

32

200φ

40

40

C

A

A A

AA

A A

E

2525

25

25

A 25

150φ

25

25

25 A

32

40

40

40

200φ

150φ

150φ 150φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

200φ

FD

【STEP-1】

B B

B

B

B

B

G

D

D

D

F

F

C

天井防振吊金物、コントロールスイッチ、吸込口、吹出口、深形フードx2

天井防振吊金物、コントロールスイッチ、吸込口、吹出口、深形フードx2

天井防振吊金物、コントロールスイッチ、吸込口、吹出口、深形フードx2

天井防振吊金物、コントロールスイッチ、吸込口、吹出口、深形フードx2

FD

200φ

FE-1

FD

注記

図中の はFD付深型フードとすること

300φ

200φ
300φ

工事内容

屋根上まで立上げ

注記

冷媒配管、ドレン配管は結露防止のために十分な厚さの保温を行うこと。

全熱交換機1次側OAダクトは全面保温とする。

FE-1（フライヤー排気）系統のダクトの屋内隠ぺい部は必要に応じて

断熱を施すこと。

転倒防止金物、高調波対応、その他一式

転倒防止金物、高調波対応、その他一式

ｺﾝﾋﾞﾆ（売場）

（冷蔵）
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市立四日市病院仮設建築物設置・賃貸借

仮設プレハブ 衛生設備 平面図

１Ｆ　ＫＥＹ　ＰＬＡＮ

U

F

A

B

C

D

H

L

O

R

T

1 5 7 9 1114 18 22 26 30 32 343

W

Y

Ｍ

※　破線標記は既設を示す。

※　実線標記は更新・新設を示す。
※　【STEP-6】で全撤去とする。

受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室

廊下

品質管理室

工作室

倉庫

油ﾀﾝｸ
CVCF

【STEP-1】

【STEP-3】

注記

給水配管は、外部は凍結防止、屋内は結露防止に

必要十分な厚さの保温を施すこと。

ｺﾝﾋﾞﾆｽﾀｯﾌ
▲

▼
病院

▼
一般

ｺﾝﾋﾞﾆ（売場）

（冷蔵）

（ｺﾋﾟｰ機）（ｶｺﾞ）
（商品棚）

（ATM）
（発券機）

（
ｺｰ

ﾋｰ
ﾏｼ

ﾝ）

（ﾚｼﾞ×2台） （おでん・ｽﾁｰﾏｰ等）

（ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｽ）

（ｳｫｰｸｲﾝﾕﾆｯﾄ）

直圧系統給水管既設バルブ25Aに接続

量水器25,GV25×2

既設貫通孔利用

ｺﾝﾋﾞﾆ
（事務･倉庫）

（
冷

蔵
類

）

25(地中配管)

既設桝に接続

25(露出配管)

50

40

75

25

GV20

（天井内）20

20

会計
20

20

（弁当類）

20

65

75

50,50
50

50

50

50

50

（冷凍平台）

50

100

100

75

50 50

天井-150でプラグ止め

天井-150でプラグ止め

25

GV25

ｲｰﾄｲﾝ

電気温水器

容量12L、1φ100V

小口径桝200φ

樹脂蓋共

STEP3

流し用

既設桝に接続

流し設置に伴う給水排水管接続を行う

手洗器

L250CM，自動水栓TENA41A

掃除用流し
SK322、横水栓T23AEQ20
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