
図面リスト

番号

図面
図　　面　　名　　称

番号

図面
図　　面　　名　　称

番号

図面
図　　面　　名　　称

番号

図面
図　　面　　名　　称

（意匠図） （電気設備図）

＜共通図＞

01

（機械設備図）

空調設備　平面図

衛生設備　平面図
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共-

02共-

意-

意-

意-

意-

意-

構-

構-

構-

構-

構-

構-

構-

構-

構-

01機-

02機-

（構造図）

構造概要書・構造特記仕様書

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（1）

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（2）

鉄骨標準詳細要領

土質柱状図

基礎伏せ図

2階梁伏図・小屋伏図

軸組図(1)

軸組図(2)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

構-

構-

構-

10

11

12

軸組図(3)

部材リスト

鉄骨詳細図

平面図、立面図、断面図、仕上表、建具表

平面図、立面図、断面図、仕上表、建具表

外構部分詳細図

－共- 表紙・図面リスト

付近見取図・全体配置図

仮設計画図

01

03

04

05

06

【STEP-1】仮設プレハブ

【STEP-3】仮設プレハブ（１階内部改修）

矩計図

意- 02

外構図（改修前・改修後）

外部階段詳細図

外構図（改修前・改修後）意- 07

内部階段詳細図

意- 08

【STEP-6】仮設プレハブ（建屋・外構撤去、復旧）

電-01

電-02

電-03

電-04

電-05

電-06

幹線動力・電灯設備　1,2平面図

撤去　幹線動力・電灯設備　1,2平面図

改修　幹線動力・電灯設備　1,2平面図

改修・撤去　非常照明・誘導灯・コンセント設備　1,2階平面図

非常照明・誘導灯・コンセント設備　1,2階平面図

弱電・自火報設備　1,2階平面図

電-07

照明器具姿図

ＥＲ棟２階　幹線平面図・電源盤結線図

【STEP-1】仮設プレハブ

【STEP-3】仮設プレハブ（１階内部改修）

電-08

改修・撤去　弱電・自火報設備　1,2階平面図電-09
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－表紙・既存図面リスト
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市道

下部汚水槽

緑地

緑地

緑地

駐車場

市道

道路境界線 水路

OUT

IN

緑地

道路境界線

水路

消防用水槽

40t

緑地

水
路

OUT

IN

通路

緑地

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

緑地

通路

ﾛｰﾀﾘｰ

市道

130t

採水口

水路

市道

調整池 蓋無 調整池蓋有

調整池 水路

157,100

道
路
境
界
線

157,200

1
5
8
,
6
0
0

5,
00
05,000

5,
00
0 5,000

中和槽

共同溝

駐車禁止

ｽ
ﾛ
ｰ
ﾌ
ﾟ

搬入出入口

KBM東京湾中潮位 +5,497

ｵｲﾙﾀﾝｸ

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

井戸用設備置場

救急

N

SGL=KBM+503=6,000

5052

60006000

66

5800

緑地

5200

入退院

救急

駐車場 

5250

5068

6000

水路

中庭

中庭

中庭

中庭

中庭

中庭

【病棟･外来診療棟】

【ｻｰﾋﾞｽ棟】

通路

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

【C病棟】

【研修ｾﾝﾀｰ】

【高度放射線治療棟】

【救急棟】

車庫

液体酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ置場

RI貯蔵所

ｺﾞﾐ4 ｺﾞﾐ3 ｺﾞﾐ1 ｺﾞﾐ2

ｶﾞﾊﾞﾅ室

ﾊﾞｽ乗場

5655

駐輪場

駐輪場

外来

ﾛｰﾘｰ停車位置

▼

▲

中庭

至名古屋

三滝川

市立図書館

至伊勢

市立四日市病院

近鉄四日市駅

文

＜付近見取図＞　

＜配置図＞　S=1/800

：仮設ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ新設を示す

：既存建物を示す

E

　S=1/170,000

N

鉄骨造・2階建（準耐火建築物）

268.88　㎡

構造規模

建築面積

延床面積

■工事概要

【STEP-1】

461.28　㎡

改修面積

仮設プレハブ棟

別途C工事 210.86　㎡

【STEP-3】

1階コンビニ-会議室改修

210.86　㎡

仮設ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

2階建

消防用水槽

40t

電話Box

公衆

置場

車椅子

343028222018168

Z

Y

P

X1

X7

Y4Y1

9XCXA XB

YE

YA

D

A

23

X3X1

Y7

-1 4

C

A

Y1

Q

L

14

U

J

F

6000 1000

6
0
0
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
6
7
0

6000 800

5
5
0
0

6
2
0
0

6
0
0
0

3
0
0
0

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上8階､塔屋2階（耐火建築物）

24,942.90　㎡

14,291.66　㎡　(57.30%≦60%)

51,493.87　㎡

容積対象:49,761.31㎡（199.50％＜200％）

病院　537床(一般535床、感染症2床）､診療科28科目

日影規制(4m-5/3h）

第二種住居地域

四日市市芝田二丁目２番３７号計画場所

用途地域

その他区域･規制

建物用途

構造規模

敷地面積

建築面積

延ベ面積

既存棟別構造概要

■建築概要

建築年度

2012(H24)年

2002(H14)年

1989(H元)年

2016(H28)年

1978(S53)年

診療棟

病棟

ｻｰﾋﾞｽ棟

Ｃ病棟

救急棟

外来診療棟

高精度放射線治療棟

研修ｾﾝﾀｰ

建物名称 構造概要 備考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

免震ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

1978(S53)年

地上4階､塔屋1階

地上8階､塔屋2階

地上3階､塔屋1階

地上8階

地上3階､一部4階

地上4階､塔屋1階

地上2階

地上4階､塔屋1階

耐震補強実施済

【外来診療棟】

（RC造4F,PF1）
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市道

バス乗場

既存RI貯蔵所

5200

OUT

IN

ｶﾞﾊﾞﾅ室

緑地

道路境界線

消防用水槽

40t

水
路

緑地

液体酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ置場

市道

道
路
境
界
線

ｽ
ﾛ
ｰ
ﾌ
ﾟ

緑地緑地

緑地

道路境界線 水路

OUT

IN

緑地

通路

外来出入口

電話Box

公衆

ﾛｰﾀﾘｰ

水路

40t

消防用水槽

採水口

市道

市道

緑地

DS

EVC02

受付事務

(事務･倉庫)

ｺﾞﾐ集積所

自販機ｺ-ﾅ-

ｻﾙﾋﾞｱ事務室
機械室

放射線受付

ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ

生理検査室

操作室

読影室

生理検査室

便所

EVﾎ-ル

操作室

薬局

当直室

空調機械室
(肺機能)

生理検査室

事務室

風除室

EVﾎ-ﾙ

DS

入退院ﾎ-ﾙ

EVﾎ-ﾙPS

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室 空調機室

中央制御室
焼却炉

管理会社

前　室

管理会社

空調機械室

脱衣室

空調

機械室 治験管理室

読影室
操作室 操作室

薬局

ﾀﾝｸ室

連絡通路

ｽ
ﾛ
-
ﾌ
ﾟ

PS

1 2 3

撮影室1

2

廊下2

廊下2

廊下2

休憩室 薬剤ｶ-ﾄ置場

三重銀行ATM

百五銀行ATM

(心臓超音波1)

廊下2

前室

ﾌﾞﾛｱ-室EPS

EPS

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

電源室

電源室

ｽﾀｯﾌｺ-ﾅ-

整形外科

ｷﾞﾌﾟｽ室

整形外科

脳神経外科

診察室

診察室

脳神経外科

脳神経外科

診察室

説明室

診察室

呼吸器

待合ﾎ-ﾙ

総合内科

診察室

総合内科

診察室

受　付

処置室

整形外科

診察室

整形外科

処置室

整形外科

診察室

消化器

内科診察室

消化器

内科診察室

消化器

内科診察室

皮膚科

診察室

皮膚科

診察室

診察室

皮膚科

外来手術室

診察室

形成外科

外科

診察室

外科

診察室

診察室

外科

外科

診察室

形成外科

診察室

中庭

内科系

診察室

神経内科

診察室

神経内科

診察室

循環器

診察室

診察室

循環器

循環器

診察室

内科系外来

整形外科

診察室

診察室

整形外科

診察室

PS

倉庫1

倉庫

ﾀﾝｸ室

階段室

倉庫3PS

倉庫2

CVCF室

油ﾀﾝｸ室

受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室

風除室

PS

書庫 駐車場

ﾎﾞｲﾗ-室

踏込

画像管理

ｾﾝﾀ-

休憩室･物入

ｺﾝﾋﾞﾆ

空調機械室

歩道

EV4

ｻﾙﾋﾞｱ（通訳）

受付

外来廊下

通路
緩和ｹｱ診察室 X線技師控室

EV6

EV3

EV8

寝台用

EV7

EV5

EV10

皮膚科処置室

受付
受付

EV2 EV1

救急駐車場

（道路）
ﾋﾟﾛﾃｨｰ

（道路）

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

中庭

医事係事務室

風除室

外来廊下

ｺﾝﾋﾞﾆ

ｲｰﾄｲﾝ

薬局待合

総合待合

中庭

入退院待合

駐輪場

駐輪場

説明室2説明室4

診察室

器材室

注射

点滴処置室

説明室3

ﾘｶﾊﾞﾘｰ

便所

多目的便所

PS処置室3

説明室5

処置室2

処置室1

専用看護

外来

準備室

中央処置室

説明室1

受付

階段3

中庭 中庭

DW

WWC
MWC

AC
CPU

暗室

CTｽｷｬﾅ- CTｽｷｬﾅ-

操作室

薬剤ｶ-ﾄ置場

撮影室16

準備

WC

WC

汚物
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HWC
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WC

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

化学療法室

前室

電気室

風除室

MRI室1

事務室
薬局員室

前室2

（心電図）

生理検査室

ﾘｶﾊﾞﾘｰ

脳血管治療ｾﾝﾀｰ

前室1 薬局長

中央採血室

倉庫

ELVPS

ﾎｰﾙ

風除 湯沸
MWC

WWC

階段 屋外階段

ﾚｾﾌﾟﾄ作業
倉庫会議室101

倉庫

(総務)

作業

DPC

倉庫
倉庫

D-MAT
機械室 電気室

廊下

撮影室12

(ｻｰﾊﾞｰ)
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EPS

前室
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女子更衣

霊安室2
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ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ置場

臓器保管室2

臓器保管室1

操作室 CPU室

待合

EPS

廊下

収納庫

階段室

階段下倉庫

工作室

診察室 診察室診察室

放射線治療計画室

前室

前室

放射線治療室

PS

風除室

EVﾎｰﾙ

待合

男子WC

女子WC

受付
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CT室

治療計画

PS

DN 厨芥処理室圧力ﾎﾟﾝﾌﾟ室

吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ室
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更衣 廊下
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説明室
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熱源機械室
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前室

EV

EVC06

EVC01

EVC03

倉庫

EVﾎ-ル

霊安室1

霊安室前室

前室(荷捌)ﾋﾟﾛﾃｨｰ

受変電室

剖検室

空調

機械室

第2MRI室

ボンベ室

窒素消火

霊安前処置室

呼吸器

診察室

▼

会議室2
薬剤

救急

待合

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室

1-1
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（売場）

浴室

受付1 受付2
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4

相談室

ｱﾗｰﾑ弁

空調機械
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寝台

更衣

品質管理室

通路

書庫
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中庭

操作室中待合 MRI室 機械室
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共同溝
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井戸用設備置場

緑地

調整池

下部汚水槽

ｵｲﾙﾀﾝｸ 中和槽

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞCH

CPU室

倉庫 室長室

操作室

階段室5

階段2

倉庫1

駐輪場

階段4
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待合ﾎ-ﾙ

E
P
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防災ｾﾝﾀ-

設備機械室

貯水槽室1

発電機室1

蓄電池室

発電機室2 空調機械室1

(第1電気室)

WWC

HWC

MWC
理容室

DS

ﾗｲﾅｯｸ

※R3:ｻｰﾊﾞｰ室

改修予定倉庫
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前室
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製剤室

麻薬毒薬室
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(心臓超音波2)

（血管）

（腹部）
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（立位・臥位）

撮影室2

（立位・臥位）

撮影室3
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（骨密度・ﾊﾟﾉﾗﾏﾃﾞﾝﾀﾙ）

外来透視室

（泌尿器）

工事ｴﾘｱ
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認定番号
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（事務･倉庫）

新設軽鉄下地+GB-Rt12.5

外周部ﾎﾞｰﾄﾞ片面、内部は両面

消火器ABC10型

アルミカーテンレール(ダブル)

DRt9.0 GWt100敷込（10kg/㎥）
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天井点検口アルミ製(目地タイプ)
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建具：引き違い戸

天井：DRｔ9.0（GB-R12.5下地）

G.Wｔ100（10kg／㎥）充填

ビニル床シート（A）

下地：コンクリート

 手摺：塩ビ製４０φ

ビニル床シート（A）

下地：ラワン合板ｔ5.5

笠木：木製（既製品）

ビニル床シート（A）

下地：モルタル

建具：軽量手動シャッター

 踊場床：ビニル床シート（A）

階段断面詳細図 S=1:25

4
5
0

鼻隠し：カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5　H450

屋根：カラーガルバリウム鋼板

ｔ＝0.5　H＝88(ボルト式）

水切：カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5（曲げ加工）

振止：C-75×45×15×2.3

2階床

：ラワン合板t=4.0

：デッキ用床パネル

 （針葉樹合板　ｔ=12　２本桟）

：デッキプレートt=1.6(EZ-50)

【不燃材料：告示第1400号】
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X7 立面図 S＝1：100

X0 立面図 S＝1：100

Y0 立面図 S＝1：100

Y10 立面図 S＝1：100
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X-X 断面図 S＝1：100
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アルミ製サッシ（シルバー）

クレセント，戸車，外れ止め
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引違い窓

ＡＷ１
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備考
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付属金物
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姿図
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シリンダー錠，サムターン錠，戸車

引違い戸

上部、下部）網入透明　　ｔ＝６．８
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姿図
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符号

建具表 S＝1：60
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センサー,自動ドア付属金物（エンジン、レール等）一式

衝突防止マーク
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階段室

ﾎｰﾙ、会議室1～3

天 井 高 備   考天   井室  名階 下地 幅木（腰）床 壁下地 下地 下地
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ﾋﾞﾆﾙ幅木H75

LGS 壁紙

壁紙
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(GB-Rt12.5下地)

(GB-Rt12.5下地)

階段部：ｻｻﾗ幅木
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２階

内部仕上表

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま
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※既存のまま

※既存のまま※既存のまま

※既存のまま

※既存のまま

※既存のまま

※内装は全て既存のまま

※内装は全て既存のまま

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄAM 2,600LGS DRt9.0

(GB-Rt12.5下地)
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※既存のまま

凡例

石こうボードGB-Rt12.5

岩綿吸音板DRt9.0, 12.0

ビニル床シートt2.0（抗菌）ビニル床シートA

ビニル幅木

壁紙 無機質系壁紙

ビニル幅木

仕　様名　称 認定番号

NM-8619

NM-8599

NM（防火種別1-1）

認定番号 仕　様名　称

新設軽鉄下地+GB-Rt12.5

外周部ﾎﾞｰﾄﾞ片面、内部は両面
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LSD

２

LSD

化粧鋼板 枠見込み　    ４４
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化粧鋼板 枠見込み　    ４４

レバーハンドル・シリンダー・サムターン錠・ドアチェック

ＬＳＤ２

軽量鋼製両開き戸

1700

2
0
0
0

h

w

型板強化ｔ＝４．０

手洗い器

※既存のまま

ミニキッチン（既製品）

L=1200

4
9
0

1200

7
0
0

1
0
5
0

8
5
0

平面図

幕板 LGSふかし壁

2
6
0
0

1
9
0
0

ミニキッチン（既製品） 参考詳細図 S＝1：30

立面図

LGS50＋GB-Rt12.5＋壁紙

仕様　：水栓 シングルレバー混合栓、シンク゛ルシンク・換気扇

消火器ABC10型(既存のまま)

アルミカーテンレール(ダブル)

数　量 ２ １

DRt9.0 GWt100敷込（10kg/㎥）

(既存のまま) (既存のまま) (既存のまま) (既存のまま) ※天井点検口アルミ製(目地タイプ)450角×5ケ所新設

NM-0879化粧石こうボードＧＢ－Ｄ

(既存のまま)(既存のまま)(既存のまま)

意

市立四日市病院仮設建築物設置・賃貸借

深 尾  元 詞

一級建築士　第147497号

工事名

図面名

縮尺設計番号

A1:

A3:

1/100

1/200平面図、立面図、断面図、仕上表、建具表

06

【STEP-3】仮設プレハブ（１階内部改修）
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意

市立四日市病院仮設建築物設置・賃貸借

深 尾  元 詞

一級建築士　第147497号

工事名

図面名

縮尺設計番号

A1:

A3:

1/100

1/200
【STEP-6】仮設プレハブ（建屋・外構撤去,復旧）

外構図（改修前・改修後）

07



意

市立四日市病院仮設建築物設置・賃貸借

深 尾  元 詞

一級建築士　第147497号

工事名

図面名

縮尺設計番号

A1:

A3:

図示

外構部分詳細図

08
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