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質 問 回 答 書 

公告番号： G094 

工事件名：野田排水機場№３エンジンほか更新工事 

工事場所：四日市市 野田一丁目 地内 

 

No. 質問事項 回  答 

１ フローシートでは空気槽の容量が 300L×2

本となっていますが、特記仕様書のエンジン

付属品では 200L×2 本となっています。どち

らが正ですか。 

 

300L×2 本が正です。 

 

2 特記仕様書では減速機の冷却方式が水冷と

なっています。一方、補機盤機能増設の項目

に減速機空冷化に伴う運転回路改修 1 式が記

載されています。どちらが正ですか。 

減速機の冷却方式は空冷が正です。 

 


